
Veřejnost

Místo odběru Materiál
tvorba 

aerosolů
desinfekce ozon

Escherichia coli, 
kultiv. organismy 

při 36 °C, 
Pseudomonas 
aeruginosa *

Staphylococcus 
aureus

Legionella 
spp. *

zákal NO3 TOC *
ClO3 + 
ClO2

teplota

celkový, 
volný, 
vázaný 
chlor

pH ozon

plavecký bazén, přítok upravená voda na přítoku do bazénu ne 1x měsíc 1x 3 měsíce 1x 3 měsíce x x x x x x x x

plavecký bazén (2 strany) plavecký bazén do 28 st.C ne plynný 1x měsíc 1x 3 měsíce x 1x 14 dní 1x 14 dní 1x měsíc x 1x měsíc 1x měsíc 1x měsíc x

tobogán plavecký bazén do 28 st.C ne plynný 1x měsíc 1x 3 měsíce x x x x x x x x x

dětský bazén - přítok upravená voda na přítoku do bazénu ano 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * x x x x x x x 1x měsíc
dětský bazén (2 strany) koupelový bazén 28-32 st.C ano plynný 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * 1x 14 dní 1x 14 dní 1x 14 dní * x 1x 14 dní * 1x 14 dní * 1x měsíc x

brouzdaliště - přítok upravená voda na přítoku do bazénu ano 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * x x x x x x x 1x měsíc
brouzdaliště (2 strany) dětský bazén / brouzdaliště ano plynný 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * 1x 14 dní 1x 14 dní 1x 14 dní * x 1x 14 dní * 1x 14 dní * 1x měsíc x

vířivka - přítok upravená voda na přítoku do bazénu ano 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * x x x x x x x 1x měsíc
vířivka (2 strany) koupelový > 32 st.C ano plynný 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * 1x 14 dní 1x 14 dní 1x 14 dní * x 1x 14 dní * 1x 14 dní * 1x měsíc x

Plavání kojenců a batolat

Místo odběru Materiál
tvorba 

aerosolů
desinfekce ozon

Escherichia coli, 
kultiv. organismy 

při 36 °C, 
Pseudomonas 
aeruginosa *

Staphylococcus 
aureus

Legionella 
spp. *

zákal NO3 TOC *
ClO3 + 
ClO2

teplota

celkový, 
volný, 
vázaný 
chlor

pH ozon

kojenecký bazén - přítok upravená voda na přítoku do bazénu ano 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * x x x x x x x 1x měsíc

kojenecký bazén (2 strany) koupelový bazén 28-32 st.C ano plynný 1x 14 dní * 1x měsíc 1x 14 dní * 1x 14 dní 1x 14 dní 1x 14 dní * x 1x 14 dní * 1x 14 dní * 1x měsíc x

trichloramin - jednorázové měření  v zimním období po uvedení bazénu do provozu a následně při významné změně technologií

* v případě 5-ti po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů bude snížena četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů, teploty, chlorů a TOC na jednou měsíčně

1x ročně - rozbor teplé vody z náhodně vybrané sprchy dle vyhl. 252/2004 Sb.

trichloramin - jednorázové měření  v zimním období po uvedení bazénu do provozu a následně při významné změně technologií

Příloha č. 1  k provoznímu řádu krytého plaveckého bazénu Svitavy, Riegrova 5

* v případě 5-ti po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů bude snížena četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů, teploty, chlorů a TOC na jednou měsíčně

Kojeneckým bazénem se rozumí dětský bazén upravený po dobu konání kurzů tak, aby splňoval hygienické požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro bazény určené ke koupání kojenců a batolat.


